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ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

Проба воды доставлена представителем:
из точки по адресу: проба №-1 ст.Пржевальская,ул..Вокзальная, 1

проба №-2 с.Нестеровка,ул.Кубанская.1
*

Соответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01" Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения 
Контроль качества Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения.Контроль качества".

•У Результаты исследования
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

проба №-1

1
Общее микробное 
число КОЕ 5 7

МУК 4.2.1018-01 не более 
50 кое 1мл

2
Т ермотолерантные 
колиформные бактер

КОЕ не
обнаруж.

не
обнаруж.

МУК 4.2.1018-01 отсутствие 
в 100мл

3
Общие колиформнве 
бактерии ОКБ

КОЕ не
обнаруж.

не
обнаруж.

МУК 4.2.1018-01 отсутствие 
в 100мл

проба №-2

1
Общее микробное 
число КОЕ 5 9

МУК 4.2.1018-01 не более 
50 кое 1мл

2
Термотолерантные 
колиформные бактер

КОЕ не
обнаруж.

не
обнаруж.

МУК 4.2.1018-01 отсутствие 
в 100мл

3
Общие колиформнве 
бактерии ОКБ

КОЕ не
обнаруж.

не
обнаруж.

МУК 4.2.1018-01 отсутствие 
в 100мл

Заключение: Представленная проба воды по исследованным показателям
соответствует нормативу.
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Начальник водовода г Румянцева Т.П.


